
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

43 GX-B1328/20-5-24163 2024.11.15
本次共检绝缘手套16只，
16只绝缘手套合格。

44 GX-B1328/20-5-24164 2024.11.15
本次共检绝缘靴16只，16

只绝缘靴合格。



45 GX-B1328/20-5-24165 2024.11.15

本次共检携带式接地和接
地短路装置8套，8套携带
式接地和接地短路装置合

格。

46 GX-B1310/21-5-24378 2024/11/15 符合标准要求。



47 GX-B1310/21-5-24379 2024/11/15 符合标准要求。

48 GX-B1310/21-5-24380 2024/11/15 符合标准要求。



49 GX-B1310/21-5-24381 2024/11/15 符合标准要求。

50 GX-B1310/21-5-24382 2024/11/15 符合标准要求。



51 GX-B1310/21-5-24383 2024/11/15 符合标准要求。

52 GX-B1310/21-5-24384 2024/11/15 符合标准要求。



53 GX-B1499/23-5-24070 2024.11.25 所检项目合格。

54 GX-B1499/23-5-24071 2024.11.25 所检项目合格。


