
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

171 GX-B1495/20-5-25708-25720 2025.5.26

本次共检高压开关
柜13台，13台高压
开关柜所检项目合

格。

172 GX-B1495/20-5-25756-25769 2025.5.26

本次共检高压开关
柜14台，14台高压
开关柜所检项目合

格。

173 GX-B1495/20-5-25772-25779 2025.5.26

本次共检高压开关
柜8台，8台高压开
关柜所检项目合格

。



174 GX-B1495/20-5-25838～25850 2025.5.26

本次共检防爆型高
压配电装置13台，
13台防爆型高压配
电装置所检项目合

格。

175 GX-B1328/20-5-25105 2025年5月26日
本次共检绝缘手套
4只，4只绝缘手套
合格。

176 GX-B1328/20-5-25106 2025年5月26日
本次共检绝缘靴2
只，2只绝缘靴合
格。



177 GX-B1312/20-5-25221～25227 2025.5.28 所检项目合格

178 GX-B1312/20-5-25228～25235 2025.5.28 所检项目合格

179 GX-B1312/20-5-25236~25243 2025.5.28 所检项目合格



180 GX-B1312/20-5-25244~25251 2025.5.28 所检项目合格

181 GX-B1312/20-5-25252~25254 2025.5.28 所检项目合格

182 GX-B1312/20-5-25257~25270 2025.5.28 所检项目合格



183 GX-B1312/20-5-25271~25276 2025.5.28 所检项目合格

184 GX-B1323/21-5-25054~25058 2025.5.28 所检项目合格

185 GX-B1323/21-5-25098~25090 2025.5.28 所检项目合格



186 GX-B1323/21-5-25091~25092 2025.5.28 所检项目合格

187 GX-B1323/21-5-25093~25097 2025.5.28 所检项目合格

188 GX-B1323/21-5-25098~25100 2025.5.28 所检项目合格



189 GX-B1321/20-5-25435~25443 2025.5.28 所检项目合格

190 GX-B1321/20-5-25444~25456 2025.5.28 所检项目合格

191 GX-B1321/20-5-25457~25466 2025.5.28 所检项目合格



192 GX-B1321/20-5-25467~25476 2025.5.28 所检项目合格

193 GX-B1323/21-5-25477~25485 2025.5.28 所检项目合格

194 GX-B1323/21-5-25486~25496 2025.5.28 所检项目合格



195 GX-B1323/21-5-25497~25507 2025.5.28 所检项目合格


